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1 Anmeldung elektrischer Anlagen und Geréate (Kapitel 217 TAB 2007)

Folgende Anlagen missen durch Planer, Errichter, Anschlussnehmer und Betreiber bei der Stadtwerke
Tuttlingen GmbH (im folgenden swt genannt) angemeldet und ggf. genehmigt werden:

Anmeldepflichtig
- Ladeeinrichtungen >4,6 kVA

Anmelde- und genehmigungspflichtig

- Stationére elektrische Speicher )

-Ladeeinrichtungen fg¢r Elektrofahrzeuge O12kVA

- Bei zu erweiternden Anlagen, wenn die im Netzanschlussvertrag vereinbarte gleichzeitig benétigte Leistung
Uberschritten wird.

2 Plombenverschlisse (Kapitel 41 TAB 2007)

Die bei der swt eingetragenen Installateure plombieren alle Anlagenteile selbst. Dies gilt auch fir die
Auswechslung der Hausanschlusssicherung der gleichen NennstromgroR3e.

Alle anderen Installateure melden entfernte oder fehlende Plomben mittels Inbetriebsetzungsanzeige bei der
swt an.

3 Hauptstromversorgung (Kapitel 6 T TAB 2007)

Bei Anschlussobjekten, welche zu Wohnzwecken genutzt werden, wird im Netzgebiet der swt als kleinste
Hausanschlusssicherung eine NHOO-Sicherung mit einer Bemessungsstromstérke von 50A eingesetzt.
Ebenso fiur Anschlussobjekte, welche nicht zu Wohnzwecken genutzt werden, bis zu einer Leistung von
30kW.

Angaben zur maximalen Strombelastung und Bemessungsstrom sind in Tabelle 1 der

VDE-AR-N 4101 zu entnehmen.

Vereinfachte Darstellung der Zahlerplatzanforderungen fiir Bemessungsstrome O 6 3 A

SH-Schalter max.63A
Charakteristik E

Nein Standard-Zahlerplatz
=>» Verdrahtung mit 10 mm?

Dauerbetrieb

SH-Schalter 35A

Nein Charakteristik E

Nein

SH-Schalter 50A
Charakteristik E

Ja

Zahlerplatz

4.2 Anforderungen an die > Verdrahtung mit16 mm?

DIN VDE-0603-8, bzw. ’
Wandlermessung
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Fur die Dimensionierung der Hauptstromversorgung in Wohngebauden gelten die folgenden Tabellen:

1.Wohngebaude ohne elektrische Warmwasserbereitung und ohne Elektro-Speicherheizung

Wohneinheiten Hausanschluss- Hausanschlusskasten Querschnitt
Sicherung Hausanschluss
1 bis 3 50 A NH 00
4 bis 5 63 A NH 00 NAYY-J 4x35mm?2
6 bis 10 80 A NH 00
11 bis 17 100 A NH 00
18 bis 36 125 A NH 2 NAYY-J 4x70mm?2
37 bis 100 160 A NH 2
18 bis 36 125 A NH 2 NAYY-J 4x70mm?2
37 bis 100 160 A NH 2

2.Wohngebaude mit elektrischer Warmwasserbereitung oder Elektro-Speicherheizung

Wohneinheiten Hausanschluss- Hausanschlusskasten Querschnitt
Sicherung Hausanschluss
1 63 A NH 00
2 80 A NH 00 NAYY-J 4x35mm?
3 100 A NH 00
4 bis 6 125 A NH 2 NAYY-J 4x70mm?2
7 bis 11 160 A NH 2
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4 Mess- und Steuereinrichtungen, Zahlerplatze (Kapitel 717 TAB 2007)

Das Kapitel 7 der Technischen Anschlussbedingungen TAB 2007 fur den Anschluss an das
Niederspannungsnetz ist durch die VDE- Anwendungsregel 4101 i Anforderungen an Z&hlerplatze in
elektrischen Anlagen am Niederspannungsnetz ersetzt worden.

Die folgenden Erlauterungen beziehen sich auf die entsprechenden Kapitel der VDE-AR-N 4101.

4.1 Technische Anforderungen an Zahlerplatze

1. In Kundenanlagen mit einem Betriebsstrom bis 63 A erfolgt die Messung mit dem elektronischen
Haushaltszahler (eHZ). Fir den eHZ ist grundséatzlich ein eHZ-tragféhiger Zahlerplatz inkl. Befestigungs- und
Kontaktier-Einheit (BKE) bereit zu stellen. Hierbei ist besonders das Kapitel 4.3 der DIN VDE AR-N 4101 zu
beachten.

2. Bei Anlagen mit einem Einspeisemanagement flr Erzeugungsanlagen ist der Rundsteuerempfanger
Eigentum des Anlagenbetreibers. Dennoch wird dieser mit ungemessener Energie versorgt.
Der Spannungsabagriff fir die Steuersicherung hat somit aus dem ungemessenen Anlagenteil zu erfolgen.
Der Rundsteuerempfanger darf nicht im Raum fir Zusatzanwendungen oder auf der BKE-A montiert werden.
Dieser ist in einem Zusatzfeld mit 3-Punkt-Befestigung zu montieren.

3. Ladesaulen fir Elektromobilitat
Wird in einer Kundenanlage mit haushaltsahnlichem Bezug zusatzlich eine Ladesaule fir Elektromobilitat
(Dauerlast) installiert, ist besonders das Kapitel 4.3 der DIN VDE AR-N 4101 zu beachten.
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Datum Name Wirkschaltplan

Bearb. |09.05.2017 | Kathan Haushalt+Warmepumpe+PV Anlage

Gepr. 11.05.2017 | Schneck

in BKE-l Ausfiihrung

MaRstab (fiir eHZ Stecktechnik)

Proj.-Nr. > mit 2 Zahler

4.1.1 Schaltbild Standardverdrahtung - Haushalt + Warmepumpe + PV-Anlage

Stadtwerke Tuttlingen GmbH
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4.1.2 Schaltbild Standardverdrahtung - Mehrtarifzahler mit Steuerung zur

Stadtwerke Tuttlingen GmbH
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Stadtwerke Tuttlingen GmbH
4.1.3 Schaltbild Standardverdrahtung - Mehrtarifzahler
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4.1.4 Aufbauzeichnung Zahlerschrank

Seite 7
swt_Erlauterungen der Stadtwerke Tuttingen GmbH zur TAB 2007_Stand 2019
Technischer Kundenservice | Bahnhofstraf3e 120, 78532 Tuttlingen
Stadtwerke Tuttingen GmbH | Postfach 66, 78501 Tuttingen | Tel. +49(0)7461 - 1702-444 | Fax +49(0)7461 - 1702-58 | technischer.kundenservice@swtenergie.de www.swtenergie.de



